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4-Pa-Test

Jméno zakaznika: Zakaznik 1 Woéhler DC 410 Flow CZ 1.02
Cislo zakaznika: 1 Ser.&islo: 3634
Retézec: Retezec 1 Datum kalibrace: 12.10.2013
4-Pa-Test == Rozdilovy tlak / Pa
5 F 3 o X T ¥ L L) T ¥ J . T T T L :)
4 3 I
3+ +3
2 i £
g1 i
Eo04 fo
;., T
S £ I
E I N
g 2+ .2
3 f T -3
41 I
5% 15
-6 b —_—— f . E 6

9:47:00 9:48.00 9:49:00 9:50°00 9:51:00 9:52:00 9:53.00
14102013 14102013 14102013 14.10.2013 14102013 14102013 14102013
Cas

Datum meéfeni: 14.10.2013

Cas méreni: 9:48
Maximum: 4.0 Pa
Minimum: -4.7 Pa
Rozdil: 8,7 Pa
Doba méfent: 4:00 min
Vysledek: Neni OK

Datum: 14.10.2013 Podpis:




